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Dotyczy: zmiany tabeli regulacyjnej

Szanowni Panstwo,

zgodnie z §1 ust. 5 Ogdinych warunkéw umowy kompleksowej dostarczania ciepta,
w zwigzKku ze zmiang tabel regulacyjnych, w zatgczeniu przesytamy tabele regulacyjng wody
grzewczej dla weztow cieplnych obowigzujacg w sezonie grzewczym 2025/2026 r. Dotgczamy

rowniez obowigzujgca tabele temperatur pracy instalacji c.o.

Z powazaniem

PELNOMOCNIK ZARZADU

Kierownik DZWOH z Klientami

Katarzyna Nierubca

taczy nas ciepto o
Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedziba w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Putawska 28, zarejestrowana w Sadzie C

Rejonowym Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sadowy, Rejestr Przedsicbiorcow
Nr KRS 0000492350. REGON 430980913, NIP 712-01-50-496, Kapital zakladowy 87.879.240.00 PLN (wplacony w calosci), WSPIERAMY AKCJE
tel. 817410072, fax 81 740 60 32, Pogotowie Cieplne tel. 993, Centrum Zgloszen tel. 327 788 988, info@lpec.pl. www.Ipec pl WWW.20STOPNI.PL



gdzie:

Tabela temperatur pracy instalacji c.o. w sezonie grzewczym
2025/2026 r.

tsd _ Tzx Tpx
[C] [’C] [°C]
16 37.3 32,3
15 37,3 : 323
14 37.3 32,3
13 37,3 32.3
12 - 37,3 32,3
11 39,3 i 33,5
10 40,5 343 -
9 o 424 35,4
.8 1 437 - 36,2 o
L 7 454 37,2
6 46,6 | . 37,8
5 48 4 38,9
4 49 5 39,5
3 51,2 40,4
- 52,2 o 410
|1 B 53,9 - 419
a8 § 55,0 - 425 0
-1 , 56,6 43 4
a3 57,7 439
-3 59,3 448
-4 60,3 453
-5 61,9 46,1 B
-6 62,9 46,7
47 64,4 47.4
-8 65,5 48,0
-9 66,9 b 48,7
-10 68,0 492 -
-11 69,5 50,0
12 70,4 ) 50,4
-13 - 71,9 51,1
-14 72,8 516
-15 74,3 52,3 B
-16 75.3 52,8
A7 76,7 53,5
-18 1 yirds: 539
-19 79,1 54,6
-20 80,0 55,0

tsd - érednia temperatura zewnetrzna w okresie pomiaréw,
Tzx- temperatura wody w rurociggu zasilajagcym instalacje przy danej temperaturze zewnetrznej,
Tpx- temperatura wody w rurociggu powrotnym instalacji przy danej temperaturze zewnetrznej,
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Tabela regulacyjna wody grzewczej dla wezlow ciepinych na sezon grzewczy
2025/2026 r.

tsd Pxo Tzx Tpx Wg
12,0 0,20 66,29 45,40 0,7557
110 | 023 66,37 4487 0,8063
10,0 0,25 66,43 - 44 34 0,8550
9,0 0,28 _ 66,48 4381 09019 |
8,0 0,30 66,70 43,30 0,9399
7.0 0,33 68,42 43,14 0,9313
6.0 035 7020 | 43,85 0,9520
5,0 0,38 72,07 44,46 0,9650
40 0,40 7385 4517 0,9831
3.0 0,43 75,63 4588 1,0000
2,0 0,45 77,49 46,50 11,0099
1.0 0,48 7007 47,22 1,0248
0,0 0,50 81,03 47 83 1,0361
1.0 0,53 82,90 48 55 1,0466
5.0 0,55 84,67 4926 1,0592
3,0 0,58 8643 | 4988 1,0684
-4,0 0,60 8830 50,60 1,0771
-5.0 0,63 90,07 51,32 1,0879
6,0 0.65 91,83 51,94 1,0956
7,0 0,68 93,69 52 66 1,1029
-8,0 0,70 95,45 5327 1,1098
-9.0 0,73 97,22 53,99 1,1188
10,0 0,75 99,08 54,71 1,1250
11,0 0,78 100,84 55,33 1,1309
0 0,80 102,60 56,05 1,1388
-13,0 083 104,46 56,77 1,1441
140 | 085 106,22 57.39 11492
-15,0 0,88 107,98 5811 1,1562
-16,0 0,90 109,84 58,73 1,1587
17,0 0,93 111,60 59,45 1,1652
-18,0 0,95 113,36 60,17 1,1715
19,0 0,98 115,22 60,79 11,1735
20,0 1.00 116,98 61,51 11794

Wg — wzgledne natezenie przeplywu w stosunku do $redniosezonowego
tsd - srednia temperatura zewnetrzna w okresie pomiaréw
Wymagane parametry wody grzewczej dla sezonu letniego okresla sig na poziomie temperatury

zasilania 65°C, temperatury powrotu 35 °C ka
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